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SARAJEVO

1ZVJIESTAJ O MONITORINGU RECIPIJENTA OTPADNIH VODA
ZA JKP «VIS» D.0.0. DOBOJ JUG

Broj izvjestaja: 1366/23
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Sarajevo, septembar 2023. godine

Izviestaj se ne smije umnoZavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekeijskog tijela.
Rezultati inspekeije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrole. 1zviedtaj bez numcrieki obiljezenog holograma nije validan



«Inspekt RGH» d.0.0. Sarajevo Broi: 1366/23
Inspekcijsko tijelo JEaSiles

Hamdije KreSevljakoviéa 18/1, 71 000 Sarajevo Datum: 28.09.2023.
Tel.: ++ 387 33 225 883 — Inspekcijsko tijelo Sarajevo — Odjel za otpadne vode. 3
RARATFVO Faks: ++ 387 33 225 882, Strana 2 od 10
SADRZAJ:
Strana:
1. Uvod 3
1.1.  Opéi podaci 3
2. Rezultati ispitivanja kvaliteta voda 4
3. Zakljucak 9
4. Prilog 10

[zvjestaj se ne smije umnoZavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekeijskog tijela,
Rezultati inspekeije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i val idni su samo za mjesto i
datum kontrole. Tzvicstai bez numericki obiliezenog holograma niic validan.
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1. UVOD

1.1. Opéi podaci

Zadatak: Izvjestaj o monitoringu recipijenta otpadnih voda za JKP «VIS»
d.0.0. Doboj Jug

Narucilac: Javno komunalno preduzeée «VIS» d.o.0. Doboj Jug
Trg 21. Mart br. 2
74203 Matuzici

Izvrdilac: «Inspekt RGH» d.o.0. Sarajevo
Ispitni laboratorij Kakanj
Adresa: Cati¢i bb, 72 240 Kakan]
Kontakt podaci laboratorije:
032 554 768
adnau.hasunm-'ic(d.finspckl-rgh.com.ba

Broj izvjestaja: 1366/23

Saradnici:
Dzejna Kapur, MA polj. i preh. tehn.
Adnan Hasanovi¢, dipl. ing. tehn.
Marina Obralija, dipl.ecc
Senada Delibasi¢, dipl. ing. grad., (hidrotehnicki smjer)
Mirza Sarajli¢. dipl. biolog
Hajra Deli¢, laborant
Uzorkovao: Muhamed HandZi¢

Izvjestaj se ne smije umno2avati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekeijskog tijela.
Rezultati inspekeije s odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datumn kontrole. Tzvietar bez numeri¢ki obiliezenog holograma nije validan.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VODA

Rezultati ispitivanja vode iz rijeke Usore u mjestu Doboj Jug dati su kako slijedi
(pogledati orto-foto snimak u prilogu):

Rijeka Lokacija mjerne tatke Koordinate
- Rijeka Usora Prije ispusta iz komunalnog kolektora 44.704572
= 18.063613
s — . 44.704427
Rijeka Usora Poslije ispusta iz komunalnog kolektora 18.065315

[zvjctta) se ne smije umnoZavati osim kao cjelina. bez odobrenja Inspekeijskog tijela.
Rezultati inspekcije s¢ odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo 7a mjesto i
datum Kontrole, lzviestai bez numericki obiliczenog holograma niie validan.




«Inspekt RGH» d.o.0. Sarajevo

Inspekcijsko tijelo
Hamdije Krefevljakovica 18/, 71 000 Sarajevo

Broj: 1366/23
Datum: 28.09.2023.

D)

INSPEKT RGH Tel.: ++ 387 33 225 883 — Inspekeijsko tijelo Sarajeve — Odjel za otpadue vode. )
SARATFVO Faks: ++ 387 33 225 882, Strana 5 od 10
Izvjestaj o inspekciji br. 812-1/23 &
Vrsta robe: Povrsinske vode/otpadne vode

Br. naloga/ID kod:

Broj narudzbe/Ugovora:
Korisnik usluge:
Uzorkovanje izvr$io:
Uzorkovano 1z:

Mijesto i datum uzorkovanja:
Mjesto ispitivanja:

ID 889/23

Ugovor br. 01-104-4/23 od 04.04.2023. godine
JKP «V1S» d.0.0. Doboj Jug
Ispitni laboratorij Kakanj

Mjerno mjesto- Prije ispusta iz komunalnog kolektora
Doboj Jug, 22.09.2023. godine
Ispitni laboratorij Kakanj/Odjel za vode Kakanj

Hologram br, 69447
REZULTAT INSPEKCIJE:
Datum formiranja izvjestaja: 28. 09.2023. Laboratorijska analiza br.: 2022/23
Graniéna vrijednost
Parametar Jedinice Metod Povriinska Javna Rezultat*
vodna tijela || kanalizacija
Maksimalna temperatura L BAS DIN 38404-4:2010% 30 40 25,0
Boja mgl Pt BAS EN ISO 7887:2013 2,5
Sadrzaj rastvornog kisika ~ mgQyl BAS EN 5814:2014 §.44
pH vrijednost pH jedinica | BAS EN ISO 10523:2013 6,5 9,0 6,5-9.5 8.48
Elektroprovodljivost uS/cm BAS EN 27888:2002 486
Ukupne suspendovane materije mg/l BAS EN 872:2006 35 400 36
Talozive materije ml/] Standard metod 2540F:2017 0.5 10.0 0.3
Hemijska potrodnja kisika, HPK-Cr me0s/1 S;\PHA 5‘2%";3 123 0 125 700 19,2
Bioloska potrosnja kisika, BPKs _mgOyil BAS [SO 5815-1:2020 25 250 4
Amonijaéni azot (NHs-N) mg/fl BAS ISO 7150:2002 10 40 0.23
Ukupni azot N mg/l Ragunski metod. 15 100 1,16
Ukupni fosfor P mg/l BAS ISO 6878:2006 2.0 5.0 0,05
Toksikologki bivogled Daphnia % otp. vode u :
magna Straus 48}&, i i | BAS EN1SO 6341:2014 > 50 % 100
Protok. Q m’/sec BAS EN ISO 748:2010
SPECIFICNI PARAMETRI
Tesko hlapive lipofilne tvarl mg/] ASTM D 7678-17 20 100 0,0
{ukupna ulja i masti)
Utrosak KMnOq mg/l BAS ISO 8467" 7,65
Nitratni azot (NO:-N) mg/l BAS ISO 7890-3:2000 10.0 50,0 0,75
Sadrzaj orto-fosfata mg/] BAS ISO 6878:2006 0,03
Napomena:
1} Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
2)  Metod se izvodi na terenu akreditiran kod Instituta za skreditiranje BiH - BATA,
* podaci preuzeti od Ispitnog laboratorija Kakanj

Izvjesla) se ne smije umnozavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekerjskog tijela,
Rezultati inspekeije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrale. Tzvicstai bez numeridki obiliezenog holograma nije validan.
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lzvje$taj o mikrobiloSkom ispitivanju vode br. 1366-1A/23

Vrsta robe: Povrsinske vode/otpadne vode

Br. naloga/ID kod: ID 889/23

Broj narudzbe/Ugovora: Ugovor br. 01-104-4/23 od 04.04.2023. godine
Korisnik usluge: JKP «VIS» d.o.0. Doboj Jug

Uzorkovanje izvrsio: Ispitni laboratorij Kakanj

Uzorkovano iz: Mjerno mjesto- Prije ispusta iz komunalnog kolektora

Mjesto i datum uzorkovanja:  Doboj Jug, 22.09.2023. godine

REZULTAT INSPEKCIJE:

Datum formiranja izvijeStaja: 24.09.2023. Lab br: 4585-1/231LTz
Parametar Jedinica Rezultat ispitivanja
Escherichia coli cfu/100 ml Prisutna (2,4x10°)
Enterococcus spp. cfu/100 ml Prisutan (2,1x10%)
Broj koliformnih klica cfu/100 ml Prisutne (3,8x10%)
Napomena: /

U uzorku vode iz rijeke Usore- uzvodno od ispusta iz kanalizacionog kolektora utvrdeno je prisustvo

Escherichie coli, Enterococcus spp i koliformnih klica $to upucuje na zagadenje feklanim vodama.
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Izyjestaj s¢ ne smije umnozavati osim kao cjelina. bez odobrenja Inspekeijskog tijela.
Rezultati inspekeije se odnose na kontrolisanu vistu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrole, Izviestaj bez numericki obilic2enog holograma nije validan.
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«Inspekt RGH» d.o.0. Sarajevo

Inspekcijsko tijelo
Hamdije KreSevljakoviéa 18/1, 71 000 Sarajevo

Broj: 1366/23
Datum: 28.09.2023.

Faks: ++ 387 33 225 882. Strana 7 od 10

Vrsta robe:

Br. naloga/ID kod:

Broj narudzbe/Ugovora:
Korisnik usluge:
Uzorkovanje izvrsio:
Uzorkovano iz:

Mjesto i datum uzorkovanja:
Mjesto ispitivanja:
Hologram br.

Izvjestaj o inspekciji br. 1366-2/23
Povriinske vode/otpadne vode

ID 889/23

Ugovor br, 01-104-4/23 od 04.04.2023. godine

JKP «VIS» d.0.0. Dobaj Jug

Ispitni laboratorij Kakanj

Mjerno mjesto- Poslije/nizvodno od ispusta iz komunalnog kolektora
Doboj Jug, 22.09.2023. godine

Ispitni laboratorij Kakanj/Odjel za vode Kakanj

69448

B o el i B L )

REZULTAT INSPEKCIJE:

Datum formiranja izvjestaja: 28.09. 2023.

Laboratorijska analiza br.: 2023/23

Graniéna vrijednost
Parametar Jedinice Metod Povriinska Javna Rezultat*®
vodna tijela | kanalizacija
Maksimalna temperatura ‘'C BAS DIN 38404-4:2010% 30 40 250 |
Boja Vizuel.ocien | BAS EN ISO 7887 A:2013 2.5
SadrZaj rastvornog Kisika _mg0yl BAS EN 5814:2014 8,31
pH vrijednost pH jedinica | BAS EN ISO 10523:2013 6,5-9.0 6,5-9.5 8,29
Elektroprovodljivost uSicm BAS EN 27888:2002 398
Ukupne suspendovane materije mgl BAS EN 872:2006 35 400 3!
Talozive materije ml] Standard metod 2540F:2017 0.5 10,0 0,5
Hemijska potrodnja kisikay HPK=Cr | mg0x Aigdaid el 4 125 700 25,6
Biolodka potrosnja kisika, BPKs mgOxl BAS [SO 5815-1:2020 25 250 5.5
Amonijaéni azot (NH+-N) mgil BAS ISO 7150:2002 10 40 0,40
Ukupni azot N mg/l Radunski metod 15 100 1,75
Ukupni fosfor P my] BAS ISO 6878:2006 20 5.0 0,05
Toksikoloski bicogled Daphnia % otp. vode u 3
magna Straus 48hlg3C50 i razbﬁn?.enju BAS EN1SQ.6341:2054 5304 100
Protok, Q m°/sec BAS EN 1SO 748:2010 600,0
SPECIFICNI PARAMETRI
Tegko hlapive lipofilne tyart mg/l ASTM D 7678-17 20 100 0.0
{ukupna ulja i masti)
Utrosak KMnO4 mg/l BAS 1SO 8467" 9.45
Nitratni azot (NO:-N) mg/l BAS 1SO 7890-3:2000 10,0 50,0 1.00
Sadrzaj orto-fosfata mg/l BAS ISO 6878:2006 0.03
Napomena:
1) Metod nije akreditiran kod Instituta 7a akreditiranjc BiH - BATA,
2)  Metod se izvodi na terenu akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
* nodaci preuzeti od Ispitnog laboratorija Kakanj

Izvjedtyj se ne smije umnoZayati osim kao cielina, bez odobrenja Inspekeijskog tjela.
Rezaltati inspekeije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i

datum kontrole. Izvicttai bez numeriék) obiliezenog holograma niie validan
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lzvjestaj o mikrobilo§kom ispitivanju vode br. 1366-2A/23

Vrsta robe: Povriinske vode/otpadne vode

Br. naloga/ID kod: ID 889/23

Broj narudzbe/Ugovora: Ugovor br. 01-104-4/23 od 04.04.2023. godine

Korisnik usluge: JKP «VIS» d.0.0. Doboj Jug

Uzorkovanje izvrsio: Ispitni laboratorij Kakanj

Uzorkovano iz: Mjerno mjesto- Poslije/nizvodno od ispusta iz komunalnog kolektora

Mjesto i datum uzorkovanja: Doboj Jug, 22.09.2023. godine

REZULTAT INSPEKCIJE:

Datum formiranja izvjeStaja: 24.09.2023. Lab br: 4585-2/231LT;
Parametar Jedinica Rezultat ispitivanja
Escherichia coli cfu/100 ml Prisutna (2,8x10%)
Enterococcus spp. ¢fu/100 ml Prisutan (2,4x10%)
Broj koliformnih klica cfu/100 ml Prisutne (3,4x10%)
Napomena: /

U uzorku vode iz rijeke Usore- nizvodno od ispusta iz kanalizacionog kolektora utvrdeno je prisustvo

Escherichie coli, Enterococcus spp i koliformnih klica $to upucuje na zagadenje feklanim vodama.
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Tehni¢ki rukovodilac Inspekotlskbg tuela
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Izvjestaj s¢ ne smije umnoZavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekceijskog tijela.
Rezultati inspekeije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto 1
datum kontrole, 1zvicstai bez numeriéki obilieZzenoe holoerama niie validan.
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3. ZAKLJUCAK

Shodno zahtjevu Klijenta i potpisanom Ugovoru br. 01-104-4/23 od 04,04.2023. godine uzorkovanje

vode iz rijeke Usore je izvrieno prije i poslije ispusta kanalizacionog koktora u rijeku Usoru.

Voda je uzorkovana iz rijeka Usore nizvodno i uzvodno od od isputa komunalnih otpadnih voda u
skladu sa standardom BAS ISO 5667-6:2007.

Ispitivanjem kvaliteta i kvantiteta pomenutih recipijenata zaklju¢uje se da izmjereni parametri na
pomenutim lokacijama zadovoljavaju grani¢ne uslove koje propisuje Uredbom o uslovima
ispuitanja otpadnih voda u okolis i sisteme javne kanalizacije, Sluzbene novine FBiH br. 26/20,

96/20.

U uzorcima vode rijeke Usore uzetim i uzvodno i nizvodno od ispusta iz komunalnog kolektora
otpadnih voda izolovane se bakterije koje u upucuju na prisustvo fekalnih otpadnih voda, ali
svakako ispod dozvoljene granice za II klasu povrsinskih voda prema Uredbi o klasifikaciji voda i

voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SR BiH, SI. list SRBIH 19/80).

I7vjedtaj se ne smije umnoZzavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekeijskog tijcla.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samao za mjesto i
datum kontrole, Izviedtai bez numenieki obiliczenoe holograma nije validan.
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4. PRILOG

4.1: Skice mjernih mjesta (orto-foto snimak)
4.2: IzvjeStaj o rezultatima analize inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus — Test akutne
toksi¢nosti/Graficki prikaz rezultata testa toksicnosti;

Izvjcitaj se ne smije umnozavan osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekeijskog tijela.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto |
datum kontrole, 1zviedtai bez numeritki obilieZzenoe holoerama niie validan.
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Hamdije Kredevljakovica 18/1, 71000 Sarajevo

TINSPEKT RGH" d.0.0. Sarajevo Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880;
za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba — Faks: ++ 387 33 225 882.
Bosna i Hercegovina PodruZnica Kakanj: Catiéi bb, 72240 Kakanj
INSPEKT RGH| e, ++ 387 32 554 768; Faks:++ 387 32 558 930.

SARAJEVO

ISPITNI LABORATORIJ KAKANJ
Odjel za vode - ekotoksikologija

IZVJESTAJ br:2022/23
o rezultatima analize inhibicije pokretljivosti
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Test akutne toksicnosti

" Vrsta robe: Otpadna voda ]
| ID kod/Broj narudzbe: 889/23
Broj zapisnika o uzorkovanju: OV-129/23 IM
Korisnik usluge: JKP VIS Doboj Jug g
Kupac/Prodavac: JKP VIS Doboj Jug
Datum uzorkovanja: 22.09.2023.
Datum prijema uzorka: 23.09.2023. )
Uzorkovano 1z: E-1 prije kolektora
' Mjesto kontrole/Lab. oznaka: Kakanj, 167/9
Datum formiranja izvjestaja: 28.09.2023.
Metod: BAS EN ISO 6341:2014
Da li je vrien pred tretman uzorka: NE
Test organizam/Broj legla: Daphnia magna, Straus — DM 140823
Vrijeme izlaganja test organizma: 24ho 48he
Datum i rezultat referentnog testa (mg/1) 01.09.2023; 2,1 mg/l RT
Rezultat 24h ili 48hECso (%o) 48hEC50=100,0%
Test izveo: | Mirza Sarajli¢ dipl.biolog; Marina Obralija voda odjela za vode
USLOVI RADNE SREDINE
Temperatura (°C)
20
Voda odjela za vode Rukovodilac IL Kakanj
|
ins-rezh@bih.net.ba www.inspekt-igh.comba
Obr. br. 2363 Verzija: 42022 File:
BA

lzvjeitaj se ne smije umnoZayati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak
Izvietiaj o ispitivanju vrijedi 15 dana od dana formiranja.
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"INSPEKT RGH" d.o.0. Sarajevo
za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba
Bosna i Hercegovina

/)

[INSPEKT RGH|
SARAIJEVO

Hamdije Krefevljakovi¢a 18/1, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880:
Faks: ++ 387 33 225 882.
PodruZnica Kakanj: Cati¢i bb, 72240 Kakanj

Tel. ++ 387 32 554 768; Faks:++ 387 32 558 930.

Rezultati testa toksi¢nosti po Probit analizi:

ins-rghi@bih netba

Koncentracija, Mobilne | Imobilne Probit
C % Log (C %) | jedinke | jedinke Proporcija | Korekcija (P)
kontrola 0 20 0 0
85 1,929 20 0 0,00 0,000 0
87 1,940 20 0 0,00 0,000 0
2 90 1,954 20 0 0,00 0,000 0
93 1,968 19 1 0,05 0,050 3,355
95 1,978 19 1 0,05 0,050 3,355
Logl0: '
EC50: 1 100,0 |

www, inspekt-reh.com ba

— Obr. br. 2363 Verzija: 42022
W s TN

BAN

rean
[EXEE T

Izvjcitaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak

Izvjestaj o ispitivanje vrjedi 15 dana od dana formiranja.

File:
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"INSPEKT RGH" d.o.0. Sarajevo
za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba

Hamdije Krelevljakoviéa 18/1, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880;
Faks: ++ 387 33 225 882.

P

[[NSPEKT RGH
SARAJEVO

Podruznica Kakanj: Catiéi bb, 72240 Kakanj

Bosna i Hercegovina
Tel. ++ 387 32 554 768; Faks:++ 387 32 558 930.

ISPITNI LABORATORIJ KAKANJ
Odjel za vode - ekotoksikologija

1ZVJESTAJ br:2023/23

o rezultatima analize inhibicije pokretljivosti

Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Test akutne toksicnosti

[ Vestarobe: Otpadna voda
ID kod/Broj narudzbe: 889/23
— Broj zapisnika o uzorkovanju: 0OV-129/23 HM
Korisnik usluge: JKP VIS Doboj Jug
| Kupac/Prodavac: JKP VIS Doboj Jug
Datum uzorkovanja: 22.09.2023.
Datum prijema uzorka: 23.09.2023.
Uzorkovano 1z: E-2 poslije kolektora
< | Mjesto kontrole/Lab. oznaka: Kakanj, 168/9
Datum formiranja izvjestaja: 28.09.2023.
Metod: BAS EN ISO 6341:2014
- Da li je vrien pred tretman uzorka: NE
Test organizam/Broj legla: Daphnia magna, Straus — DM 140823
Vrijeme izlaganja test organizma: 24ho  48h e
Datum i rezultat referentnog testa (mg/1) 01.09.2023; 2,1 mg/1RT
Rezultat 24h ili 48hECsp (%0) 48hEC50=100,0%
Test izveo: | Mirza Sarajli¢ dipl.biolog; Marina Obralija voda odjela za vode
USLOV] RADNE SREDINE
- Temperatura (°C)
20
Voda odjela za vode Rukovodilac IL Kakanj
(A v b L
ins-reh/a:bil net.ba weww.inspekt-reh com.ba

Obr. br. 2363 Verzija: 4/2022

File:

Izvjedtaj se ne smije umnozavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak
lzvjedtaj o ispitivanju vrijedi 15 dana od dana formiranja.
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Rezultati testa toksiénosti po Probit analizi:

Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880;
Faks: ++ 387 33 225 882,
Podruznica Kakanj: Cati¢i bb, 72240 Kakanj

Hamdije Kredevljakoviéa 18/1, 71 000 Sarajevo

Tel. ++ 387 32 554 768; Faks:++ 387 32 558 930.

ins-rehi@bih net.ha

Koncentracija, Mobilne | Imobilne Probit
C % Log (C %) | jedinke jedinke | Proporcija | Korekeija (P)
kontrola 0 20 0 0
85 1,929 20 0 0,00 0,000 0
87 1,940 20 0 0,00 0,000 0
90 1,954 20 0 0,00 0,000 0
93 1.968 20 0 0,00 0,000 0
l 95 | 3978 | @9 | -t 005 | 0,050 3,355
Logl0:
EC50: 100,0
WWWi
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Izvjcitaj se ne smije umnozavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analiza se odnose samo na testirant uzorak
Izvjedtaj o ispitivanju vrijedi 15 dana od dana formiranja.

ki-rgh.com.
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